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LEGENDA

SINALIZAGAO DE PISO PARA EXTINTORES

ESC..LIVRE
1? .70 13
W D
<
1.00

15

Il

SINALIZACAO DE ROTAS DE FUGA
CONTINUADA
ESC.: S/E

Detalhe 04

SIMBOLO

DESCRICAO

EXTINTOR PORTATIL DE PO ABC

(PQS ABC) - 12kG / 3-A : 40-BC
ammmp  ROTADE FUGA - SAIDA FINAL
amdum | ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR
s | PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 9W

ATERRAMENTO

FUNDO BRANCO

. VERDE
SAIDA [

VERDE

ALTURA 1,80 m

OBSERVACOES
1 — A SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE:

1.1— SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA
"SAIDA” E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 — AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR
VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM
PERFEITA IDENTIFICAGAQ.

3 — A SINALIZAGAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME
NORMAS DA ABNT.

4 — A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO
PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAO.

2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

———]

TOMADA

PISO ACABADO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

DETALHE 03 — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

2- AUTONOMIA 2:00 hs

3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

2

INDICAGAO DO SENTIDO
DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA
ESQUERDA OU DIREITA

(s
R

INDICAGAQ DE UMA SAIDA
DE EMERGENCIA, A SER
FIXADA ACIMA DA PORTA

31

&

INDICAGAO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR

DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA
E DESCENDOQ

S

&

=

|

)

INDICAGAO DE SAIDA DE
EMERGENCIA COM PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

NG

INDICAGAO DA LOCALIZAGAO
DE EXTINTORES

77

&

INDICAGAO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

il

IDENTIFICAGAOQ DAS SINALIZAGOES (Dimensdes em milimetros)

Gonico

onico

\\ \* DETALHE 02 - SlNALlZA(;AO DE SAIDA 5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO
SEM ESCALA DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS. W W W
RETANGULAR QUADRADO TRIANGULAR CIRCULAR
2.00 219 57 57 257 257 257 257 257 257 70
PLANTA BAIXA
Escala 1/100
200
i ) | i i UM AN
|42 110
\ S - 19% :— QI l
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- N 17 60 —
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@ 23
. o "E o B : = ’ F i
o \m % ﬁm - EAW - T s T e T BRI P TR ;{r ——ad
CORTE BA
Fscala 1,/100
RESERVA TOTAL 8.000 LITROS
RESERVA DE INCENDIO 1.600 LITROS Fido vl ]
DETALHE DO ATERRAMENTO Pitogaa 0pgao 2 Opgdo 2
fotoluminescente FJ ? _— _
i e !
Q CONECTOR GAR o ou
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S TERRA - - Sinalizagdo de Extintores “ [:j ‘
CABO DE COBRE NU Assinatura do Proprietdrio
® ) -
f} . Andrll’ es Vidal—
= Assinatura do Responsavel Técnico (André Lwiz Gomes Vidal) % ng® Civil
| I — CREA - BA 38853/D
, , £ £
S = & | | A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local .
m\ HASTE DE TERRA TIPO b — | |visivel eba gmg glturadmlmmlq de 1,80 m, medida do - Andre I/UiZ Qomes \/Idéﬂ
V4 COPPERWELD #5/8"x3m E E | |piso acabado a base da sinalizagdo, proxima ao riscg =
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H = = | |generalizado. Conforme ltem 5.1.2 NBR13434-1 = Cliente
g e = = (] ~
g g () = = =l PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUASSU/BA
£ DETALHE 06 =2l Local da Obra
I 5 i ) ) ket y -
3 = INSTALAGAO DE SINALIZAGAO r PRA_CA MURMURIO DA TARDE - CABACEIRAS DO PA%AGL{A;U, BA. o
= Projeto Prevencéio Panico e Incéndio
e e s M e : — ey Piso Acabado E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL Plan’ca Raixa / Cortes
@ RESERVA TECNICA Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal AClMA DA PORTA NA P/‘AREDE NO TETO ﬂ Projeto — Cria¢do e Responsabilidade Técnica Desenho
o e E André Luiz Gomes Vidal - CREA n°38853/D | André Luiz Gomes Vidal 5 N
. FEscala Data S
ind MAI2018 N

C

10

| 11 |

| 14 |

15

16


AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
CÂMARA FRIGORIFICA

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO / CASTELO D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO 03

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO 04

AutoCAD SHX Text
1.65x2.40

AutoCAD SHX Text
2.00x2.40

AutoCAD SHX Text
2.00x2.40

AutoCAD SHX Text
2.00x2.40

AutoCAD SHX Text
2.00x2.40

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
0.70x1.10

AutoCAD SHX Text
COBOG0

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.70x2.10

AutoCAD SHX Text
 0.80x2.10

AutoCAD SHX Text
CALÇADA

AutoCAD SHX Text
Area = 65.83 Perimeter = 52.29

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO

AutoCAD SHX Text
Escala 1/100

AutoCAD SHX Text
S/ Escala

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
ÁREA COBERTA (FEIRA LIVRE)FEIRA LIVRE))

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
TELHA EM FIBRO CIMENTO

AutoCAD SHX Text
TELHA EM FIBRO CIMENTO

AutoCAD SHX Text
TELHA EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
TELHA EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
TELHA EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
TELHA EM ZINCO

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
Escala 1/100

AutoCAD SHX Text
Data 

AutoCAD SHX Text
Escala

AutoCAD SHX Text
Local da Obra

AutoCAD SHX Text
Projeto 

AutoCAD SHX Text
Cliente

AutoCAD SHX Text
Desenho

AutoCAD SHX Text
Projeto - Criação e Responsabilidade Técnica

AutoCAD SHX Text
Prevenção Pânico e Incêndio

AutoCAD SHX Text
Assinatura do Responsável Técnico (André Luiz Gomes Vidal)

AutoCAD SHX Text
Assinatura do Proprietário

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
MAXX

AutoCAD SHX Text
MAXY

AutoCAD SHX Text
MINX

AutoCAD SHX Text
MINY

AutoCAD SHX Text
ESC.: S/E

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA

AutoCAD SHX Text
FUNDO BRANCO

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES 1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE: 1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO. 2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. 3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT. 4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
CONTINUADA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ

AutoCAD SHX Text
D E T A L H E   D O   A T E R R A M E N T O

AutoCAD SHX Text
%%C35mm2

AutoCAD SHX Text
CONECTOR GAR

AutoCAD SHX Text
(BURNDY)

AutoCAD SHX Text
HASTE DE TERRA TIPO

AutoCAD SHX Text
COPPERWELD %%C5/8"x3m

AutoCAD SHX Text
TERRA


	Sheets and Views
	Layout1


