3.1.4.2

Qualidade das Águas Superficiais

A avaliação da qualidade das águas dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes apresentada a seguir, teve como base, os dados de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, efetuados em diferentes períodos e constantes nos seguintes relatórios:

· Relatório do CRA de Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga, Anos de 1984 e 1985;

· Relatório do CRA de Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica dos Rios Joanes e Ipitanga, Anos de 1997 e 1998;

· Relatório do CRA de Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica dos Rios Joanes e Ipitanga, Meses de Março, Abril e Maio de 2000;

Estes relatórios apresentam resultados de campanha de amostragem em pontos estabelecidos pelo CRA, os quais são descritos a seguir:

Quadro 3.1-04: Estações de Amostragem
	PONTOS
	COORDENADAS
	LOCALIZAÇÃO

	JN 2050


	12º35’33.2” S

38º32’28.7” W
	Rio Joanes, ponte sob BA 512 Candeias – São Sebastião do Passé, próximo ao cruzamento de adutora de água da Embasa e dutos da Petrobrás.

	UB 2500
	12º36’32.0” S

38º25’43.8” W
	Rio Uberaba, sob ponte na estrada que liga o Distrito de Lamarão ao município de Candeias – estrada de acesso à “Estação Lamarão”, da Petrobrás.

	LM 2500
	12º36’20.3” S

38º23’29.0” W
	Rio Lamarão, ponte da BA 512 São Sebastião do Passé – Lamarão à jusante da Metalurgia da Caraíba Metais, localizada na área industrial oeste do Complexo Petroquímico de Camaçari.

	PA 2200
	12º40’30.3” S

38º30’28.3” W
	Rio Petecada, ponte na BA 522 Salvador – Candeias, à montante da fábrica da Ucar – Produtos de Carbono S.A, (antiga White Martins).

	JA 2400
	12º42’31.1” S

38º28’56.3” W
	Rio Jacarecanga, cruzamento com o canal de tráfego, ligação Pólo Petroquímico – Porto de Aratu, à jusante da fábrica da Metacril.

	JÁ 2800
	12º42’38.1” S

38º27’27.3” W
	Rio Jacarecanga, cruzamento com BR-324, sob primeira ponte entrando para o bairro Menino de Jesus, à jusante da fábrica da Ficap, (antiga Alcan II).

	JN 2200
	12º40’24.7” S

38º22’32.2” W
	Represa Joanes II, junto ao sistema de bombeamento e/ou tomada d’ água.


Quadro 3.1-04: Estações de Amostragem (continuação)
	PONTOS
	COORDENADAS
	LOCALIZAÇÃO

	IT 2500
	12º49’07” S

38º24’06” W
	Rio Itaboatã, sob ponte na BA 093, após posto de gasolina Shell e antes do posto fiscal, próximo da via de acesso ao Ceped e Copec.

	JN 2400
	12º43’6.4” S

38º21’15.4” W
	Rio Joanes, estrada sem pavimentação de ligação entre Simões Filho e Camaçari a partir da BA 093 e que serve de acesso à Cerâmica Poty, entre os afluentes do Itaboatã e Bandeira, à montante da fábrica de molas Fabrini.

	PC 2100
	12º42’56.1” S

38º19’17.6” W
	Rio Piaçabeira, ponte sob linha férrea, à jusante da fábrica de produtos cerâmicos – Ceramus.

	BN 2135
	12º42’44.6” S

38º20’17.6” W
	Rio Bandeira, sob ponte de acesso ao bairro  de Satuba – Camaçari-Ba, trecho próximo à cerâmica Santa Maria, à jusante da área urbana de Camaçari.

	MQ 2100
	12º46’39.1” S

38º21’6.1” W
	Rio Muriqueira, sob ponte de madeira, situada após cruzamento com via férrea , trecho entre o distrito de Góes Calmon e o povoado de Guerreiro, próximo à lagoa da ETE da Embasa..

	IP 2300
	12º49’44.2” S

38º23’00” W
	Rio Ipitanga, lago da represa  Ipitanga III, acesso pela estrada do CIA – Aeroporto na antiga tomada d’água da Embasa.

	PT 2100
	12º49’40.7” S

38º24’41.2” W
	Rio Poti, fundos das instalações do Tamina Park Aquático, estrada de acesso interno do CIA, próximo do tanque U – CIA Norte – ref. Placa indicativa da passagem de Gasoduto da Bahiagás.

	CB 2100
	12º50’33.3” S

38º24’22.9” W
	Rio Cabuçu, ligação da estrada CIA – Aeroporto com via de acesso à área do CIA SUL, mais precisamente ao povoado de Santo Antônio do Rio das Pedras, Simões Filho/Ba, acesso à Pedreiras Bahia.

	IP 2200
	12º51’31.1” S

38º23’47.7” W
	Rio Ipitanga, represa Ipitanga II, acesso pela via interna da área de lavra das Pedreiras Bahia, utilizando inicialmente a estrada denominada de Bom Sucesso, existente junto à Ceasa.

	CR 2200
	12º30’44.9” S

38º18’59.5” W
	Rio Cururipe , à jusante da área de lavra das Pedreiras Valéria, Parmalat e Usiba, parte das zonas urbanas dos subúrbios de Valéria e Palestina – margem direita do rio Ipitanga, na saída do bueiro sob a BR 324.

	IP 2100
	12º53’62” S

38º23’05,1” W
	Rio Ipitanga, na barragem  Ipitanga I, acesso a partir do bairro de Mussurunga pela Av. Paralela e posteriormente pela estrada velha do aeroporto.

	IG 2200
	12º54’08.5” S

12º54’08.5” W
	Rio Itinga, primeira ponte existente na estrada de acesso ao bairro Jardim das Margaridas a cerca de 50 m da confluência com o rio Ipitanga.

	IP 2600
	12º53’11.7” S

38º19’12.2” W
	Rio Ipitanga, ponte sob a BA  099, trecho da Estrada do Coco, situado em frente ao depósito central das lojas Insinuante, próximo à torre da telefonia celular.

	JN 2800
	12º51’44.2” S

38º17’26” W
	Estuário do rio Joanes, ponte sob a BA 099 – Estrada do Coco, junto ao terminal Mãe Marinha de Portão.


FONTE: 
Relatório do CRA de Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica  Joanes, relativo  aos meses de Março,  Abril e Maio de 2000. 

Numa análise global dos dados, pode-se observar que a qualidade das águas acusa em diversos pontos, interferências causadas por:

· presença de ocupações urbanas sem o devido planejamento e sem a infra-estrutura de coleta, tratamento e destinação final adequada dos esgotos domésticos;

· presença de algumas atividades industriais (Pólo Petroquímico de Camaçari e Centro Industrial de Aratu) com lançamento de seus efluentes ainda sem o devido controle;

· ausência de vegetação de porte, em especial nas margens dos cursos d’água.

Os altos valores de Fosfatos presentes em quase todas as amostras e em todo o período analisado (de 1984 a 2000), são superiores ao limite estabelecido pela Resolução 20/86 do CONAMA, indicando um alto grau de eutrofização dos corpos d’água. 
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[image: image3.wmf]Gráfico 3.1-03: Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
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O teor de Oxigênio Dissolvido (OD) se apresenta inferior ao valor mínimo estabelecido para a sua classe, na maioria das estações, com exceção das estações do rio Joanes e do rio Ipitanga que se localizam no início do curso ou logo à jusante das barragens (Estações JN 2200, JN 2400, JN 2600, IP 2200 e IP 2600). 
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[image: image6.wmf]Gráfico 3.1-06: Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos 
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[image: image8.wmf]Gráfico 3.1-08: Valores médios de O. Dissolvido dos afluentes do 
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No caso da Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO a maioria dos valores encontra-se abaixo do limite superior definido para a classe dessa bacia. As estações dos rios Bandeira, Piaçabeira, Cururipe e a última do Rio Ipitanga, (IP 2600) apresentaram valores superiores ao limite. Esses rios recebem lançamento de efluentes industriais e de esgotos domésticos sem tratamento: Rio Bandeira  – Sistema Inorgânico da CETREL e esgotos domésticos sem tratamento de Camaçari; Rio Piaçabeira – efluentes industriais da Ceramus; Rio Cururipe – efluentes industrias das empresas Pedreira Valéria, Parmalat, Leão do Norte, Gerdau e  Valéria; e, estação IP 2600 do Rio Ipitanga é o que recebe maior sobrecarga por ser jusante de todo o rio Ipitanga  e receber contribuições de toda a bacia hidráulica montante (ver Diagrama Unifilar apresentado).
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[image: image11.wmf]Gráfico 3.1-11: Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
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Os valores de Coliforme Fecais que se encontram acima do limite estabelecido pelo CONAMA coincidem com estações que também apresentam valores altos de DBO e/ou baixo de OD, o que confirma que uma importante parcela da degradação da qualidade das águas dessa Bacia é devida ao lançamento de esgotos domésticos sem tratamento.
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Os resultados das análises de metais em água indicam que a poluição por estes localiza-se em pontos específicos e sempre relacionados diretamente a fontes pontuais. 

As análises de metais realizadas nos anos de 1984/85 (Arsênio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro e Zinco) apresentam alguns valores acima do estabelecido pela Resolução 20/86 do CONAMA para Classe II (ver quadro de dados no final do item). No ano de 2000, verificou-se que o Rio Jacarecanga (onde se situa a Ficap, antiga Alcan) continua a apresentar valores de Alumínio (entre 0,2 e 1,1 mg/L) acima  do  limite  estabelecido para sua classe  (0,1 mg/L). O Rio Lamarão (onde se situa a Caraíba Metais S/A) continua com valores altos de Cobre (0,23 mg/L) e o Rio Cururipe, tem valores altos de Ferro (123 mg/L). Tais fatos evidenciam que as respectivas fontes de poluição não foram ainda devidamente controladas, e, que desde a década de 80 já vinham lançando estes poluentes em concentração acima do limite estabelecido pelo CONAMA/CEPRAM.

No Quadro 3.1-05 a seguir, tem-se as estações e os parâmetros que  apresentaram valores fora do padrão estabelecido para a sua classe, no período em análise. O Diagrama Unifilar apresentado facilita a visualização espacial das fontes de poluição e da qualidade das águas.

Quadro 3.1-05: Estações que apresentaram valores acima da Resolução Conama 20/86

	CURSO D´ÁGUA
	ESTAÇÕES

	JOANES II
	JN 2050
	RT(1)
	FT(1)
	OD(1)
	#
	#

	
	UB 2500
	#
	FT(3)
	OD(3)
	#
	CF(2)

	
	LM 2500
	#
	FT(3)
	OD(2)
	#
	#

	
	PA 2200
	RT(1)
	FT(3)
	OD(3)
	#
	#

	
	JN 2200
	DL
	FT(3)
	DL
	#
	#

	
	JÁ 2800
	#
	FT(3)
	OD(2)
	DBO(1)
	#

	
	
	
	
	
	
	

	JOANES I
	JN 2400
	#
	FT(3)
	OD(1)
	#
	CF(2)

	
	BN 2135
	RT(1)
	FT(3)
	OD(2)
	DBO(3)
	CF(2)

	
	PC 2100
	RT(1)
	FT(3)
	OD(2)
	DBO(3)
	CF(2)

	
	MO 2100
	*
	*
	*
	*
	*

	
	JN 2600
	#
	FT(3)
	OD(3)
	#
	CF(1)

	
	JN 2800
	RT(1)
	FT(3)
	#
	#
	CF(2)

	
	
	
	
	
	
	

	IPITANGA III
	IP 2300
	#
	FT(1)
	OD(1)
	#
	CF(1)

	
	
	
	
	
	
	


Quadro 3.1-05: Estações que apresentaram valores acima da Resolução Conama 20/86 

  (cont.)

	CURSO D´ÁGUA
	ESTAÇÕES

	IPITANGA II
	IP 2200
	#
	FT(1)
	#
	#
	#

	
	CB 2100
	#
	FT(3)
	OD(3)
	#
	CF(3)

	
	
	
	
	
	
	

	IPITANGA I
	CR 2200
	RT(3)
	#
	OD(3)
	DBO(1)
	CF(3)

	
	IP 2100
	#
	FT(3)
	#
	#
	CF(2)

	
	IG 2200
	#
	FT(3)
	#
	#
	#

	
	IP 2600
	# 
	FT(3)
	OD(2)
	DBO(3)
	CF(2)


NOTA:     RT – Resíduo Total; FT – Fósforo Total; OD – Oxigênio Dissolvido; 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio; CF – Coliformes Fecais.

# Dentro do limite estabelecido  pela Resolução do  Conama 20-86.

*  Dados Inexistentes.

(Freqüência dos resultados).


FONTE: 
Relatórios do CRA de Avaliação da Bacia do Rio Joanes dos anos de 1984 e1985,


Relatório do CRA de Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica dos Rios Joanes e Ipitanga dos anos 


de  1997 e 1998 ;

Relatório do CRA de Avaliação da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica dos Rios Joanes e Ipitanga dos meses de Março,Abril e Maio de 2000.

Com base nas informações deste quadro pode-se observar que:

· os afluentes do Rio Joanes que apresentam maior comprometimento da qualidade de suas águas são os rios: Lamarão (devido à presença de Ferro e Cobre), Jacarecanga (devido à presença de Fluoretos e aos valores altos de DBO), e o Bandeira e Piaçabeira por conta dos valores altos de DBO e de Coliforme Fecais e dos valores baixos de OD. 

· no curso d’água do Rio Joanes as condições de qualidade da água melhoram em conseqüência do maior volume de água desse rio e das repesas das barragens Joanes I e Joanes II. 

· no caso dos afluentes do Rio Ipitanga tem-se o Rio Cururipe em condições péssimas (Concentração de Resíduo Total, Demanda Bioquímica de Oxigênio e Coliformes Fecais altos e de Oxigênio Dissolvido baixo) que refletem na qualidade do curso principal do rio Ipitanga.

Assim sendo, conclui-se que a Bacia do Rio Joanes necessita de ação de controle e de recuperação da qualidade de suas águas, pois as mesmas têm uma importância especial devido ao uso como manancial de abastecimento da região metropolitana de Salvador. O comprometimento da qualidade da água desse manancial deverá resultar em grandes prejuízos econômicos, uma vez que seria necessário a construção de uma segunda adutora com cerca de 80 km de extensão, para transportar água do rio Paraguaçu.

3.1.4.3

Recursos Hídricos Subterrâneos

Os altos índices de pluviometria na área, variáveis entre 1.250 a 2.000 mm/ano, e da grande abundância de sedimentos porosos e permeáveis relacionados principalmente aos terrenos da Bacia Sedimentar do Recôncavo, traduzem a elevada capacidade de recarga dos aqüíferos e demonstra a existência de possantes aqüíferos de água doce, ou seja com elevado potencial hidrogeológico tanto em volume como em composição química da água.

Na área da APA Joanes Ipitanga predomina basicamente três tipos de aqüíferos: dois do tipo granular, relacionados à Bacia Sedimentar do Recôncavo e às extensas coberturas detríticas constituintes dos sedimentos Barreiras e depósitos Quaternários, e a terceira unidade refere-se ao tipo fissural/granular representada pelo embasamento cristalino juntamente com o seu manto de alteração. O Quadro 3.1-04 a seguir mostra o número de poços perfurados por tipo de aqüífero por cada município que compõe a APA Joanes-Ipitanga.

Quadro 3.1-04: Número de Poços na área da APA Joanes-Ipitanga

	MUNICÍPIOS
	TIPO DE AQUÍFERO

	
	GRANULAR
	FISSURAL
	FISSURAL/GRANULAR

	Camaçari
	163
	07
	-

	Candeias
	17
	-
	-

	Lauro de Freitas
	13
	16
	17

	São Sebastião do Passé
	25
	-
	-

	São Francisco do Conde
	01
	-
	-

	Simões Filho
	57
	01
	-


Fonte: Cerb, 2000.

A) Aqüífero Granular

Uma parte desse tipo de aqüífero que corresponde a mais de 70% da área em estudo, relaciona-se às rochas da Bacia Sedimentar do Recôncavo. As principais unidades litológicas desta Bacia que se caracterizam como aqüífero são os Grupos Santo Amaro e Ilhas e as Formações São Sebastião, Marizal. Contudo, somente a Formação São Sebastião apresenta vocação hidrogeológica para produção de grandes vazões, com água de boa qualidade, em decorrência desta se constituir numa espessa seqüência de arenitos com intercalações de folhelhos e siltitos e apresentar grande área de ocorrência e espessuras que podem ser superiores a 2.000 m.

Esta unidade é responsável pelo abastecimento de grande parte das indústrias do Pólo Petroquímico de Camaçari e do Centro Industrial de Aratu – CIA, além de inúmeras localidades situadas na área de estudo. Apenas no município de Camaçari estão cadastrados mais de 400 poços, dos quais cerca de 200 estão implantados na área industrial do Pólo.

De maneira geral, este aqüífero apresenta permeabilidade variável de média a alta, recarga abundante  tanto por infiltração direta das águas de chuva e das águas fluviais nos locais onde a Formação se acha aflorante, quanto indiretamente por infiltração através das Formações Marizal e Barreiras. O fluxo é rápido, profundidade do nível estático da ordem de 0 a 30 m, localmente com artesianismo, profundidade média dos poços da ordem de 100 m e vazão média de 40 m3/h, podendo alcançar vazões em torno de 300 m3/h (ver tabela 1.2-01 em anexo). A descarga natural se dá através de pequenas áreas de surgências, minadouros, que ocorrem em alguns trechos de vales e baixadas que drenam suas águas para a rede hidrográfica principal, ou seja, para a Bacia do Rio Joanes.

O escoamento regional do fluxo subterrâneo na área de estudo é efetivamente para leste, assumindo um movimento vertical ascendente, e tornando-se surgente nas cercanias da Falha de Salvador. Localmente, o fluxo subterrâneo pode ser controlado por dois outros vetores, ou seja, a declividade do terreno e as condicionantes geológicas e sedimentológicas que determinam os parâmetros hidrodinâmicos do meio. As águas são de boa qualidade. Os teores de sólidos totais e dureza são bastante satisfatórios. 

As coberturas sedimentares Barreiras, os sedimentos fluviais aluvionares, os sedimentos das dunas e cordões litorâneos e os terraços marinhos, ocorrem em aproximadamente 30 % da área em estudo e recobrem tanto as rochas cristalinas como as rochas sedimentares da Bacia do Recôncavo e estão localizadas principalmente no curso inferior do Rio Joanes.

Constitui um aqüífero livre e apresenta nível estático raso a aflorante em alguns trechos, formando lagoas. Apresenta poços com profundidade média de 50 m e vazão média de 10 m3/h, podendo alcançar vazões em torno de 25 m3/h, vazões estas relativamente altas e satisfatórias para o abastecimento de pequenas localidades e empreendimentos. 

Este sistema é usado para abastecimento de um grande número de edificações existentes na faixa litorânea, através de captações particulares de poços tubulares rasos, cacimbas e cisternas. As águas, em relação a sólidos totais e dureza, são de forma geral favoráveis ao consumo humano e animal.

B) Aqüífero Fissural/Granular

Este aqüífero encontra-se associado às rochas granulíticas-gnáissicas do denominado Embasamento cristalino e o seu manto de intemperismo residual  que ocorrem com mais freqüência no curso inferior da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes. Comporta-se como um aqüífero livre, nível estático raso, apresenta uma profundidade média da ordem de 61 m, vazões médias de 4,5 m3/h. Apesar de se constituir no aqüífero de mais baixa vazão encontrado na área de estudo, localmente são encontrados valores de vazões em torno de 25 m3/h, suas águas detêm teores médios de sólidos totais e dureza freqüentemente acima dos valores máximos para padrões de potabilidade.
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Gráfico 3.1-02: Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Metais
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Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800



&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?
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Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l
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Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.
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Para JÁ 2400 = 0,7
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Gráfico 3.1-08: Valores médios de O. Dissolvido dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l
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Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l
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Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l
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COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194
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COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1
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DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l
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		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333
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		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml

&A

Page &P

1984
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1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1
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Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333
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Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7
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		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Gráfico 3.1-13: Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7
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		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200
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2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Gráfico 3.1-14: Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667



&A

Page &P

1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7
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		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Gráfico 3.1-15: Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7
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Gráf18

		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

3.1-16: Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7




_1046002071.xls
Gráf14

		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100
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1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Gráfico 3.1-12: Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7
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1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Gráfico 3.1-10: Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Gráfico 3.1-11: Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		





Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Gráfico 3.1-05: Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3



&A

Page &P

1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		





Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		





Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200
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1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Gráficos

		





Gráficos

		IP 2300		IP 2300		IP 2300		5		6.3

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		5.1		5.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		5.1		5.5

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				2



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido do Rio Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

6.8

7

5.9

6.8

6.7666666667

6.3

6.6

6.6

7.7



Metais

		JN 2050		JN 2050		JN 2050		JN 2050

		JN 2200		JN 2200		UB 2500		UB 2500

		JN 2400		JN 2400		LM 2500		LM 2500

		JN 2600		JN 2600		PA 2200		PA 2200

		JN 2800		JN 2800		JN 2200		JN 2200



&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de  Oxigênio  Dissolvido do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

6.1

4

3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3
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Page &P

1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600



&A

Page &P

1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667
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1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3
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1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml
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1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2

&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9
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1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800
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1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41
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1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1
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JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7
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IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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3.8

4.3

6.4

6.2

6.7

4.8

5.8

7

4.9

5.5

5

5.2

5.6

6.6



		IP 2300		IP 2300		2

		IP 2200		IP 2200		2

		IP 2100		IP 2100		4

		IP 2600		IP 2600		6.3



&A

Page &P

1984

1985

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Ipitanga
Limite: < 5 mg/l

1.1

1.0666666667

1.3

2.3666666667

1.8

1



		JN 2050		JN 2050		706.7

		JN 2200		JN 2200		116

		JN 2400		JN 2400		1076.7

		JN 2600		JN 2600		241.7

		JN 2800		JN 2800		7600



&A

Page &P

1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

105.4

211.7

239.1

2249.7

194

2231.3



		CB 2100		CB 2100		2325.7

		CR 2200		CR 2200		49000

		IG 2200		IG 2200		2866.6666666667



&A

Page &P

1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3



&A

Page &P

1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml

&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2

&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9



&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800



&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;
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Gráfico 3.1-01: Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
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Tabela

		

		TABELA Nº		PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JOANES, RELATIVO AOS ANOS DE 1984, 1985, 1997, 1998 e 2000

		RIOS		ESTAÇÕES		RESÍDUO TOTAL (mg/l)										NITROGÊNIO TOTAL (mg/l)										FOSFATO TOTAL (mg/l)										OD (mg/l)										DBO  (mg/l)										COLIFECAL   (NMP/100 ml)																														pH												TEMPERATURA ( ºC )

						Limite: < 500 mg / l										Limite: mg / l										Limite: < 0,025  mg / l										Limite: > 5  mg / l										Limite:   <  5  mg / l										Limite:   <  1000 NMP / 100 m l																														Limite:  6 - 9     Conama Nº 20 - 1986												Limite:

						1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000		1984		1985		1997		1998		2000																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

		JOANES II		JN 2050		*		*		264		527		0.10		*		*		*		*		0.9		*		*		3.260		0.370		0.500		*		*		4		3.8		4.3		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		7.1E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.6				*		*		24.5		25.8		25.7

				UB 2500		*		*		108		124		87		*		*		*		*		0.8		*		*		*		*		0.045		*		*		4.8		4		4.3		*		*		*		*		4.0		*		*		*		*		4.9E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.5				*		*		24.4		26.2		27.3

				LM 2500		*		*		62		140		74		*		*		*		*		0.5		*		*		7.300		*		0.038		*		*		5.9		6.2		4.3		*		*		*		*		2.7		*		*		*		*		2.5E+02														FT		OD						*		*		*		*		6.3				*		*		25		26.3		27.7

				PA 2200		*		*		235		746		144		*		*		*		*		1.8		*		*		*		*		0.100		*		*		1.2		2		1.9		*		*		*		*		2.0		*		*		*		*		2.3E+02												RT		FT		OD						*		*		*		*		6.8				*		*		23.7		25.9		26.7

				JN 2200		121		*		136		107		0.02		*		*		1.6		0.2		0.5		*		*		1.590		*		0.031		*		*		6.4		6.2		6.7		1.7		*		*		*		2.0		*		*		*		*		1.2E+02														FT								*		*		*		*		6.7				*		*		27		27.4		28

				JÁ 2800		*		*		*		*		147		*		*		*		*		7.3		*		*		4.100		1.290		0.600		*		*		*		*		0.2		*		*		8.8		*		2.3		*		*		*		*		2.2E+02														FT		OD		DBO				*		*		*		*		6.4				*		*		24.2		25.4		27

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		JOANES I		JN 2400		*		*		146		110		0.03		*		*		*		*		0.3		*		*		1.890		0.170		0.043		*		*		4.8		5.8		7		*		*		*		*		2.0		1.1E+02		2.1E+02		*		*		1.1E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.9				*		*		25.8		27.7		27.7

				BN 2135		*		*		730		298		483		*		*		*		*		*		*		*		3.000		6.000		0.500		*		*		*		*		1.4		*		*		*		32.0		20.7		*		*		*		*		3.8E+06												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7.1				*		*		25.9		28.7		31

				PC 2100		*		*		563		393		283		*		*		20.9		*		9.7		*		*		*		*		0.600		*		*		*		*		1.4		*		*		*		*		22.0		*		*		*		*		2.2E+07												RT		FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		26.4		26.4		30

				MO 2100		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				JN 2600		121		*		116		338		0.10		1.0		*		*		*		0.9		0.300		*		4.400		0.180		0.042		6.1		*		4.9		5.5		5		1.2		*		*		*		2.7		2.4E+02		2.2E+03		*		*		2.4E+02														FT		OD				CF		7		*		*		*		6.7				26.3		*		26.2		28.1		27.3

				JN 2800		*		*		7,387		16,765		0.20		*		*		*		*		*		*		*		1.740		0.700		*		*		*		5.2		5.6		6.6		*		*		*		*		2.3		1.9E+02		2.2E+03		*		*		7.6E+03												RT		FT						CF		*		*		*		*		7.1				*		*		26.2		27.9		28.7

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA III		IP 2300		77		112		153		113		95		1.0		0.7		0.4		1.2		0.5		0.300		0.200		0.360		1.160		0.019		6.8		7		5.9		5		6.3		1.1		1.1		*		*		2.0		2.1E+02		2.9E+03		*		*		5.4E+01														FT		OD				CF		7.6		*		7.5		7.5		6.8				26.0		26.7		25.7		26.5		27.7

		IPITANGA II		IP 2200		84		101		109		103		108		1.7		0.9		0.5		1.2		0.6		0.300		0.300		*		*		0.020		6.8		6.8		6.3		5.1		5.9		1.3		2.4		*		*		2.0		3.8E+01		6.1E+01		*		*		1.1E+02														FT								7.9		*		8		7.8		6.9				25.7		26.0		25.1		29.7		27.3

				CB 2100		*		*		212		184		79		*		*		2.1		4.1		0.8		*		*		1.940		1.990		0.300		*		*		2.7		1.4		1.5		*		*		2.7		1.4		2.0		4.5E+05		7.2E+05		*		*		2.3E+03														FT		OD				CF		*		*		*		*		6.3				*		*		24.7		25.1		26

																																																																																						*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		771		965		2,670		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		2.2		*		5		3.6		2.9		7.8		*		13.5		16.9		2.0		1.5E+03		1.0E+03		*		*		4.9E+04												RT				OD		DBO		CF		7.2		*		*		*		*				26.8		*		25.3		22.8		26

				IP 2100		110		140		133		163		84		1.3		1.3		0.7		0.9		0.3		0.300		0.200		*		*		0.025		6.6		6.6		7.7		5.1		5.5		1.8		1.0		*		*		4.0		3.9E+01		4.5E+02		*		*		2.9E+03														FT						CF		8.1		*		8.5		8.4		7				25.9		26.0		25.9		27.4		28.0

				IG 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*														FT								*		*		*		*		*				*		*		*		*		*

				IP 2600		*		*		*		*		153		*		*		*		*		3.4		*		*		*		*		0.410		*		*		*		*		2		*		*		*		*		6.3		*		*		*		*		2.8E+05														FT		OD		DBO		CF		*		*		*		*		7				*		*		*		*		27.3

																																																																																						ESTAÇÕES FORA DO LIMITE												ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

																																																																																						1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

						NOTAS:		1 -  Valores referentes à média anual, exceto																																																																																				ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE										ESTAÇÕES FORA DO LIMITE

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,																																																																																				1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)		1984		1985		1997		1998		2000(mar,abr,mai)

								abril e maio.

																																																																																																																																																						UB 2500

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução																																																																																JOANES II

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2																																																																																										JN 2050																																						JÁ 2800

																																																																																																		PA 2200																		JN 2050		JN 2050		JN 2050						JN 2050		JN 2050		JN 2050												*

								*		Dados Inexistentes																																																																																						JN 2800		JN 2800																		LM 2500				PA 2200						UB 2500		UB 2500		UB 2500

																																																																																																																				JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800										LM 2500

																																																																																																																				JN 2400		JN 2400								PA 2200		PA 2200		PA 2200

						FONTE:		#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,																																																																																																														PC 2100																														JN 2400

										relativo aos anos de 1984 e 1985;																																																																														JOANES I																								JN 2600				JN 2600		JN 2600								JN 2400												BN 2135		BN 2135										BN 2135

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																						BN 2135																																		BN 2135										PC 2100										PC 2100

										relativo aos anos de 1997 e 1998;																																																																																						PC 2100																				JN 2800		JN 2800												PC 2100														JN 2600

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,																																																																																																																				JN 2600																		JN 2800						JN 2800

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;																																																																																																						IP 2300		IP 2300		IP 2300		IP 2300

																																																																																																																IP 2200		IP 2200

																																																																																																																																																IP 2300

																																																																																								IPITANGA III																												CB 2100		CB 2101		CB 2102

																																																																																																																																				CR 2200				CR 2200		CR 2200

																																																																																								IPITANGA II								CR 2200		CR 2200														IP 2100		IP 2100												CB 2100		CB 2100		CB 2100												CB 2100		CB 2100						CB 2100

																																																																																																																								IP 2600		CR 2200						CR 2200		CR 2200												CR 2200		CR 2200						CR 2200

																																																																																																																																												IP 2600										IP 2100

																																																																																								IPITANGA I																																										IP 2600																				IP 2600
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Metais
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Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml
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Valores médios de Coliformes Fecais dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

448390.9

720028.1

1478.3

1007.4

39



		JN 2050		2

		JN 2200		2

		JN 2400		2

		JN 2600		2.7

		JN 2800		2.3



&A

Page &P

1984

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

1.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		113		95.3333333333

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		103		108

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		163		84

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				152.7



Planarq:
<1000/100 ml =
NMP/100ml

&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

JN 2050

JN 2050

JN 2200

JN 2200

JN 2400

JN 2400

JN 2600

JN 2600

JN 2800

JN 2800

120.5

263.6

527

0.1026666667

120.5

135.6

106.9

0.023

146.2

110.4

0.0326666667

116

338

0.1

7387

16765

0.2

&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

77.4

112.3333333333

153

83.5

101.3333333333

109

109.6

140

133



		JN 2050		JN 2050		0.22		0.5

		JN 2200		JN 2200				0.3

		JN 2400		JN 2400				0.9



&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Joanes
Limite:     mg/l

1

1.59



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.5

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		1.15		0.6333333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		0.93		0.3

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				3.4



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

1

0.6666666667

0.36

1.7

0.8766666667

0.5

1.3

1.2966666667

0.66



		JN 2050		JN 2050		0.37		0.5

		JN 2200		JN 2200		0.17		0.0306666667

		JN 2400		JN 2400		0.18		0.0433333333

		JN 2600		JN 2600		0.7		0.0423333333

		JN 2800		JN 2800



&A

Page &P

1984

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

3.26

1.59

1.89

4.4

1.74



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		1.16		0.019

		IP 2200		IP 2200		IP 2200				0.0203333333

		IP 2100		IP 2100		IP 2100				0.025

		IP 2600		IP 2600		IP 2600				0.41



&A

Page &P

1984

1985

1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

0.3

0.2

0.36

0.3

0.3

0.3

0.2



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		25.8		25.7

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		27.4		28

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		27.7		27.7

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		28.1		27.3

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		27.9		28.7



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.5

0

0

27

0

0

25.8

26.3

0

26.2

0

0

26.2



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		26.5		27.7

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		29.7		27.3

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		27.4		28

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		27.3



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

26

26.6666666667

25.7

25.7

26

25.1

25.9

26

25.9

0

0

0



		JN 2050		JN 2050		JN 2050		0		6.6

		JN 2200		JN 2200		JN 2200		0		6.7

		JN 2400		JN 2400		JN 2400		0		6.9

		JN 2600		JN 2600		JN 2600		0		6.7

		JN 2800		JN 2800		JN 2800		0		7.1



&A

Page &P

JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		IP 2300		IP 2300		IP 2300		7.5		6.8

		IP 2200		IP 2200		IP 2200		7.8		6.9

		IP 2100		IP 2100		IP 2100		8.4		7

		IP 2600		IP 2600		IP 2600		0		7



&A

Page &P

IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

7.6

0

7.5

7.9

0

8

8.1

0

8.5

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

OD ( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio
 Ipitanga
Limite: > 5 mg/l

2.2

2.72

1.4

1.5

5

3.6

2.9

7.7

5.1



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO ( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 5 mg/l

1.7

8.8

32

4

2.7

2

2.3

20.7

22



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1984

1997

1998

2000

Estações

DBO( mg / l )

Valores médios de D B O dos afluentes do Rio Ipitanga
 Limite: < 5 mg/l

7.8

2.72

1.4

2

13.5

16.9

2



		UB 2500

		LM 2500

		PA 2200

		JÁ 2800

		BN 2135

		PC 2100

		MO 2100



2000

Estações

COLIFECAL( NMP/100 ml )

Valores médios de Coliformes Fecais  dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 1000 NMP/100 ml

4913.3

253.3

226.7

220

3800000

21533333.3

0



		IP 2300		IP 2300		54.3333333333

		IP 2200		IP 2200		110

		IP 2100		IP 2100		2866.6666666667

		IP 2600		IP 2600		280666.7



1984

1985

2000

Estações

COLIFECAL ( NMP/100 m l )

Valores médios de Coliformes Fecais do Rio Ipitanga
Limite: < 1000 NMP/100 ml

212.8

2859.3333333333

37.5

60.5

39

446.6666666667



		UB 2500		124		86.7

		LM 2500		140		74.3

		PA 2200		746		144

		JÁ 2800		298		146.7

		BN 2135		393		483.3

		PC 2100				282.7



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 500 mg/l

108

62

235

730

563



		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200



1997

1998

2000

Estações

RT ( mg / l )

Valores médios de Resíduo Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 500 mg/l

212

183.6

79.3

771.3

965

2670



		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135



1997

2000

Estações

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite:     mg/l

20.9

0.8

0.5

1.8

7.3

9.7



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

NT ( mg / l )

Valores médios de Nitrogênio Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite:     mg/l

2.12

4.05

0.8



		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100



1997

1998

2000

Estações

FT ( mg / l )

Valores médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Joanes
Limite: < 0,025 mg/l

7.3

1.29

0.0446666667

4.1

6

0.0375

3

0.1

0.6

0.5

0.6



		CB 2100		CB 2100		CB 2100



1997

1998

2000

Estação

FT ( mg / l )

Valore médios de Fosfato Total dos afluentes do Rio Ipitanga
Limite: < 0,025 mg/l

1.94

1.99

0.3



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.5

0

0

0

0

6.3

0

0

0

0

6.8

0

0

0

0

6.4

0

0

0

0

7.1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

pH

0

0

0

0

6.3

7.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500		UB 2500

		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500		LM 2500

		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200		PA 2200

		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800		JÁ 2800

		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135		BN 2135

		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100		PC 2100

		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100		MO 2100



JOANES II - I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.4

26.2

27.3

0

0

25

26.3

27.7

0

0

23.7

25.9

26.7

0

0

24.2

25.4

27

0

0

25.9

28.7

31

0

0

26.4

26.4

30

0

0

0

0

0



		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100		CB 2100

		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200		CR 2200

		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200		IG 2200



IPITANGA III-II-I

1984

1985

1997

1998

2000(mar,abr,mai)

( º C )

TEMPERATURA

0

0

24.7

25.1

26

26.8

0

25.3

22.8

26

0

0

0

0

0



		

						TABELA Nº     : RESULTADOS DE ANÁLISES DE METAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO JOANES RELATIVO AOS ANOS DE  1984,1985 e 2000.

		RIOS		ESTAÇÕES		As ( ug / l )						CN - ( mg / l )						Cr - ( mg / l )						Cu - ( mg / l )						Fe - ( mg / l )						Pb ( ug / l )						Zn ( mg / l )						Hg ( ug / l )						Cl - ( mg / l )						S - ( mg / l )						Al ( mg / l )						Ba ( mg / l )						Cd ( ug / l )

						Limite: < 5  ug / l						Limite: < 0,01 mg / l						Limite: < 0,05 mg / l						Limite: < 0,02  mg / l						Limite: < 30  mg / l						Limite: < 30  ug / l						Limite: < 0,18  mg / l						Limite: < 0,2  ug / l						Limite: < 250  mg / l												Limite: < 0,1 mg / l						Limite: < 1 mg / l						Limite: < 1  ug / l

						1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000		1984		1985		2000

		JOANES II		JN 2050		*		*		*				*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		3.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		20		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				UB 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.33		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		22		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				LM 2500		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		0.11		*		*		1.80		*		*		< 15		*		*		0.03		*		*		*		*		*		28		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PA 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.47		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		57		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		< 0,04		< 0,05		*		< 0,2		< 0,01		*		*		1.08		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		17.6		16		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				JÁ 2800		*		*		< 5		*		0.01		< 0,01		*		*		< 0,05		*		< 0,2		0.01		*		1.8		6.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		21.7		54		*		1.6444444444		*		*		*		0.4		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		JOANES I		JN 2400		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		2.1		2.9		1.51		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				BN 2135		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		5.7		*		*		< 15		*		*		0.04		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				PC 2100		*		*		*		0.003		< 0,002		< 0,01		< 0,04		0.05		*		*		*		< 0,01		*		*		2.67		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		0.11		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				MO 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		4.53		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2600		<  0,02		< 0,02		*		< 0,02		< 0,002		< 0,01		< 0,04		< 0,04		< 0,05		< 0,2		*		< 0,01		2.1		1.6		1.25		< 0,05		0.1		< 15		< 0,1		< 0,1		< 0,02		< 0,2		< 0,2		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				JN 2800		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		1.83		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

		IPITANGA III		IP 2300		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.46		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

		IPITANGA II		IP 2200		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.19		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		38		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				CB 2100		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		0.80		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		43		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

						*		*				*		*

		IPITANGA I		CR 2200		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		0.02		*		*		123.00		*		*		< 15		*		*		0.05		*		*		*		*		*		6		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2100		*		*		< 5		*		*		< 0,01		*		*		< 0,05		*		*		< 0,01		*		*		0.34		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		< 0,2		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 0,1		*		*		< 1

				IG 2200		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		2.63		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		29		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				IP 2600		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		*		*		*		< 0,01		*		*		1.97		*		*		< 15		*		*		< 0,02		*		*		*		*		*		49		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*		< 1

				NOTAS:				1 -  Valores referentes à média anual, exceto

								do ano 2000 que referem-se aos meses de março,

								abril e maio.

								2 -  Valores limites estabelecidos pela Resolução

								CONAMA-20/86, para corpos d água Classe 2

								*		Dados Inexistentes

				FONTE:				#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes,

										relativo aos anos de 1984 e 1985;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos anos de 1997 e 1998;

								#		Relatório do CRA de  Avaliação  da Qualidade das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Joanes e Ipitanga,

										relativo aos meses de Março,Abril e Maio de 2000;



NÃO FORAM CONFERIDOS

1997

1998

2000

Estações

OD( mg / l )

Valores médios de Oxigênio Dissolvido dos afluentes do Rio Joanes
Limite: > 5 mg/l

UB 2500

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

JÁ 2800
JN 2200
PA 2200
LM 2500
UB 2500
JN 2050

LM 2500

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

JN 2800
JN 2600
MO 2100
PC 2100
BN 2135
JN 2400

PA 2200

JÁ 2800

BN 2135

PC 2100

4.8

4

4.3

5.9

6.2

4.3

1.2

2

1.9

0.2

1.4

1.4

Planarq:
Faltam dados

Planarq:
97/98 - dados incompletos

Planarq:
Não catalogado

Planarq:
Estação nova,
apenas 2000

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0,11

Planarq Planej Amb Arq Ltda:
valor 0.1

Planarq:
Ferro Total

Limite; 0,3 mg / l

Planarq:
Cromo Hexavalente ?

Planarq:
Observar as unidades.
84 e 85 está em mg/l

Planarq:
Disponível apenas JÁ 2400 e JÁ 2800 e estão fora do limite

Planarq:
Metais,Semi-Metais, Cianeto ....

Planarq:
Não tem dados

Planarq:
Esses dados são relativos apenas ao mês de Janeiro. Para os demais não tem.

Planarq:
Se for a JN 7800 = 6341

Planarq:
Verificar limite

Planarq:
Não disponível

Planarq:
Para JÁ 2400 = 0,7




